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Un impianto idrico – sanitario è composto da:

• allacciamento alla rete idrica comunale

• eventuali apparecchiature di trattamento dell’acqua

• eventuale gruppo di sopraelevazione della pressione idrica (ad es. autoclave)

• reti di adduzione e distribuzione dell’acqua complete dei relativi accessori
(contatori, giunti, valvolame, ecc.)

• produttori di acqua calda sanitaria

• apparecchi igienico – sanitari e relativa rubinetteria di erogazione

• reti di scarico delle acqua usate di trattamento e reti di ventilazione
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Gruppo preassemblato con contatore a
parete sportello in vetroresina con serratura a
chiave triangolare, contatore d'acqua a lettura
frontale, valvola automatica di sfogo aria,
valvola a sfera piombabile, valvola di ritegno,
valvola a sfera con rubinetto di
campionamento, manometro.
Dimensioni telaio: esterno 430x430 mm,
profondità 160 mm.

Pozzetto stradale a tenuta ermetica per utenza idrica:
contenitore interrato in resina; chiusino in Ghisa Sferoidale,
carico di rottura 25 t, rivestito con vernice bituminosa,
coperchio con serratura poligonale apribile con apposita chiave
e guarnizione telaio/coperchio in elastomero a profilo toroidale.
Contatore d'acqua a lettura dall'alto, valvola a sfera piombabile,
valvola di ritegno, guarnizioni di tenuta da infiltrazioni del
terreno. Dimensioni esterne: lunghezza 500 mm, larghezza 310
mm, altezza 300 mm.
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Pozzetto stradale a tenuta ermetica per utenza idrica:
contenitore interrato in resina; chiusino in Ghisa Sferoidale,
carico di rottura 25 t, rivestito con vernice bituminosa,
coperchio con serratura poligonale apribile con apposita chiave
e guarnizione telaio/coperchio in elastomero a profilo toroidale.
N. 2 Contatoreid'acqua a lettura dall'alto, completi di valvola a
sfera piombabile, valvola di ritegno, guarnizioni di tenuta da
infiltrazioni del terreno. Dimensioni esterne: lunghezza 500
mm, larghezza 310 mm, altezza 300 mm.
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RETI DI ADDUZIONE

- Acciaio zincato
- Rame (tipo alimentare)
- Materiale plastico (polietilene atossico per acqua potabile e

polipropilene)
- Multistrato

Tutte le reti devono essere coibentate (acqua fredda con anticondensa,
acqua calda per evitare le dispersioni termiche)
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PORTATE DI PROGETTO AI SINGOLI APPARECCHI
SANITARI
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Per il calcolo rapido del diametro dei tubi in funzione della portata totale si
possono usare anche i seguenti diagrammi
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• Un collettore di distribuzione a parete per l’acqua fredda
• Un collettore di distribuzione a parete per l’acqua fredda
• Una cassetta di contenimento in ferro verniciato (o acciaio inox); dimensioni di massima 12 cm profondità x 40 cm L x 25 cm H
• Tubazioni in plastica diametro 14 mm esterni di collegamento a ciascun pezzo sanitario
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Vaso a sedile

sistema di evacuazione:
a cacciata (scarico per trascinamento dell'acqua di lavaggio),
ad aspirazione (dovuta alla forma del sifone)

configurazione della tazza: normale, a feci visibili (utilizzato soprattutto per usi
sanitari)

tipo di sostegno: a pavimento, sospeso

ubicazione dello scarico: a pavimento, a parete

dimensioni usuali:
– larghezza 38÷40 cm
– altezza 35÷38 cm
– profondità 48 ÷ 60 cm



corso di PROGETTAZIONE AMBIENTALE Scheda 19



corso di PROGETTAZIONE AMBIENTALE Scheda 20



corso di PROGETTAZIONE AMBIENTALE Scheda 21

Particolari tipologici vaso sospeso con
cassetta ad incasso
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Punto salita tubazioni per impianti luce e fm

Punto salita tubazioni per impianti speciali

V

V

V

V

Alimentazione rubinetto

Alimentazione specchiera

CAVEDIO

CAVEDIO

CAVEDIO
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Controsoffitto in gesso

Estrattore

Interruttore
volumetrico Plafoniera

emergenza

Interruttore volumetrico

Diffusore
sonoro

Rivelatore
antintrusione

Cassette
derivazione

Punto salita tubazioni sopra
controsoffitto per imp.
illuminazione e speciali

Alimentazione
rubinetto

Alimentazione
specchiera

Bap 45 mc/h BapBap

Boiler

Collettore
acqua calda

Collettore
acqua fredda

Controsoffitto in gesso
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Estrattore

Boiler

Interruttore volumetrico
Alimentazione tenda

E

Estrattore Interruttore
volumetrico

Estrattore

Contatti
magnetici
infissi

Alimentazione
specchiera

Alimentazione
rubinetto

BapBapBapBap

radiatore
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